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Die komplette Studie iHAST „Digitalisierung von energieeffizienten Quartierslösungen in der 

Stadtentwicklung mit intelligenten Fernwärme-Hausanschlussstationen – iHAST (Phasen 1 – 

2)“ gliedert sich in 3 Berichtsteile: 

 

» Teil 1 Zusammenfassung und Ausblick (Kurzversion) 

» Teil 2 Wissenschaftlicher Teil (Langversion) 

» Teil 3 Anhang  
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Anhang zu Kapitel 0 

1.1  Ergebnisse Erfurt Borntal 

 Entwicklung netzseitiger Vor- und Rücklauftemperaturen 

 
Abbildung 0-1: Simulierte netzseitige Vor- sowie Rücklauftemperaturen des Quartieres Erfurt 

Borntal unter Variation sowohl der Wärmebedarfsentwicklungsszenarien als 
auch der Rolloutstrategien mit Bezug auf die Rolloutwelle 3 

 

Abbildung 0-2: Simulierte netzseitige Vor- sowie Rücklauftemperaturen des Quartieres Erfurt 
Borntal unter Variation der Rolloutwellen als auch der Rolloutstrategien mit 
Bezug auf die Wärmebedarfsentwicklung business as usual 
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 Entwicklung Brennstoffeinsatz und CO2-Emissionen 

Tabelle 0-1: Simulationsergebnisse des Einflusses von iHAST auf den Brennstoffeinsatz 
und CO2-Emissionen des Quartiers Erfurt Borntal unter Variation sowohl der 
Wärmebedarfsszenarien als auch der Rolloutstrategien (RS) mit Bezug auf 
die Rolloutwelle 3 
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Tabelle 0-2: Simulationsergebnisse des Einflusses von iHAST auf den Brennstoffeinsatz 
und CO2-Emissionen des Quartiers Erfurt Borntal unter Variation der 
Rolloutwellen als auch der Rolloutstrategien (RS) mit Bezug auf das 
Wärmebedarfsszenario business as usual 
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1.2 Ergebnisse Erfurt Roter Berg 

 Entwicklung netzseitiger Vor- und Rücklauftemperaturen 

 

Abbildung 0-3: Simulierte netzseitige Vor- sowie Rücklauftemperaturen des Quartieres Erfurt 
Roter Berg unter Variation sowohl der Wärmebedarfsentwicklungsszenarien 
als auch der Rolloutstrategien mit Bezug auf die Rolloutwelle 3 

 

 

Abbildung 0-4: Simulierte netzseitige Vor- sowie Rücklauftemperaturen des Quartieres Erfurt 
Roter Berg unter Variation der Rolloutwellen als auch der Rolloutstrategien 
mit Bezug auf die Wärmebedarfsentwicklung business as usual 
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 Entwicklung Brennstoffeinsatz und CO2-Emissionen 

Tabelle 0-3: Simulationsergebnisse des Einflusses von iHAST auf den Brennstoffeinsatz 
und CO2-Emissionen des Quartiers Erfurt Roter Berg unter Variation sowohl 
der Wärmebedarfsszenarien als auch der Rolloutstrategien (RS) mit Bezug 
auf die Rolloutwelle 3 
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Tabelle 0-4: Simulationsergebnisse des Einflusses von iHAST auf den Brennstoffeinsatz 
und CO2-Emissionen des Quartiers Erfurt Roter Berg unter Variation der 
Rolloutwellen als auch der Rolloutstrategien (RS) mit Bezug auf das 
Wärmebedarfsszenario business as usual 
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